
Vec:  
Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie č. 3 a č. 4 

 
Verejný obstarávateľ Sociálna poisťovňa, ústredie, Ul. 29. augusta 8 a 10, 813 63 Bratislava 
(ďalej len „verejný obstarávateľ“) vyhlásil výzvou na predloženie ponuky uverejnenou dňa 
27.07.2018 na webovom sídle verejného obstarávateľa na URL adrese 
https://www.socpoist.sk/socialna-poistovna--pobocka-topolcany---vybudovanie-klientskeho-
centra/66212s zákazku podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 
o verejnom obstarávaní“) na predmet „Sociálna poisťovňa, pobočka Topoľčany - 
vybudovanie klientskeho centra“.  
 
Na základe doručených žiadostí o vysvetlenie verejný obstarávateľ v súlade so zákonom o 
verejnom obstarávaní poskytuje vysvetlenie dokumentov potrebných na vypracovanie 
ponuky.  
 
Verejný obstarávateľ si s ohľadom nižšie uvedené otázky a odpovede dovoľuje 
všetkých záujemcov, resp. uchádzačov upozorniť a v plnom rozsahu odkázať na 
upravený výkaz výmer na objekt Vzduchotechnika, ktorý je zverejnený a záujemcom a 
uchádzačom sprístupnený elektronicky na webovom sídle verejného obstarávateľa na 
URL adrese https://www.socpoist.sk/socialna-poistovna--pobocka-topolcany---
vybudovanie-klientskeho-centra/66212s. Pôvodne zverejnený výkaz na objekt 
Vzduchotechnika je z dôvodu zmien potrebné považovať za nerelevantný. Ostatné 
časti výkazu výmer zostávajú nezmenené. 
 
Otázka č. 3: 
Dobrý deň, 
- Prosím Vás o info, či je možné aby sme VV prispôsobili a doplnili na základe projektu VZT 
+ CHL, ktorý ste nám zaslali na spracovanie, nakoľko sú nezrovnalosti medzi VV a PD (napr. 
zriadenie uvedené vo VV nie je zkreslené vo výkrese a naopak, zariadenia, ktoré sú uvedené 
vo výkrese zase nie sú vo VV). 
Ďalej ešte prosím preverte, či je možné zmeniť veľkosť TV. Niektoré distribuujú len 75m3/h 
vzduchu, čiže by postačoval TV 100. Takýto však vo VV nie je. Najmenšia dimenzia TV je 
150. 
 
Odpoveď na otázku č. 3: 
Verejný obstarávateľ požaduje, aby záujemcovia, resp. uchádzači ocenili predložený výkaz 
výmer, vrátane TV 150.  
 
Verejný obstarávateľ v súvislosti s identifikovanými nezrovnalosťami upravil výkaz výmer na 
objekt Vzduchotechnika (súbor s názvom „Zadanie_vzduchotechnika.xls“). 
Upravený výkaz výmer na objekt Vzduchotechnika je zverejnený a záujemcom, resp. 
uchádzačom sprístupnený elektronicky na webovom sídle verejného obstarávateľa na URL 
adrese https://www.socpoist.sk/socialna-poistovna--pobocka-topolcany---vybudovanie-
klientskeho-centra/66212s pod názvom „Zadanie_vzduchotechnika_doplnenie 9.8.2018.xls“ 
Verejný obstarávateľ záujemcov, resp. uchádzačov v plnom rozsahu odkazuje na upravený 
výkaz výmer na objekt Vzduchotechnika zverejnený na vyššie uvedenom webovom sídle. 
Pôvodne zverejnený výkaz výmer na objekt Vzduchotechnika je z dôvodu zmien potrebné 
považovať za nerelevantný. Ostatné časti výkazu výmer zostávajú nezmenené. 
 
Otázka č. 4: 
Chcel by som sa ohľadom vzduchotechniky výkaz výmer nesedí s projektovou 
dokumentáciou a preto sa na vzduchotechnika nedá na ceniť a taktiež položky č. 1, 3, 16, 22 
nie sú uvedené rozmery prvkov a pri spiro potrubí ani bm. 
Moja otázka teda znie či by ste vedeli doplniť chýbajúce údaje. 
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Odpoveď na otázku č. 4: 
Verejný obstarávateľ požaduje aby záujemcovia, resp. uchádzači ocenili predložený výkaz 
výmer.  
Uvedené položky dopĺňame nasledovne: 
Pol.1 - Potrubie SPIRO do priemeru DN250 - 40m 
Pol.3 - Žalúzia DN 160 - 1kus 
Pol.16 - Mobilná klimatizačná jednotka s chladiacim výkonom min.2,5kW (výrobcu  a typ 
navrhne uchádzač) - 1kus 
Pol.22 - Mriežka DN250 - 1kus 
 
Verejný obstarávateľ v súvislosti s identifikovanými nezrovnalosťami upravil výkaz výmer na 
objekt Vzduchotechnika (súbor s názvom „Zadanie_vzduchotechnika.xls“). 
Upravený výkaz výmer na objekt Vzduchotechnika je zverejnený a záujemcom, resp. 
uchádzačom sprístupnený elektronicky na webovom sídle verejného obstarávateľa na URL 
adrese https://www.socpoist.sk/socialna-poistovna--pobocka-topolcany---vybudovanie-
klientskeho-centra/66212s pod názvom „Zadanie_vzduchotechnika_doplnenie 9.8.2018.xls“ 
Verejný obstarávateľ záujemcov, resp. uchádzačov v plnom rozsahu odkazuje na upravený 
výkaz výmer na objekt Vzduchotechnika zverejnený na vyššie uvedenom webovom sídle. 
Pôvodne zverejnený výkaz výmer na objekt Vzduchotechnika je z dôvodu zmien potrebné 
považovať za nerelevantný. Ostatné časti výkazu výmer zostávajú nezmenené. 
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